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Wykonawcy uczestniczacy w postgpowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym na ,, Wykonanie sieci

teleinformatycznej wraz z dedykowang siecia energetyczng oraz systemu zabezpieczen serwerowi na
potrzeby PUP w Biatymstoku™.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z2010r., nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy informuje, iz 20, 21, 26 i 27.06.2013r. wplynely
zapytania dotyczace SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

1.

2.
3

W jakim celu oprzewodowanie w obrebie catego budynku zostato zaprojektowane przewodem
niepalnym — N2XH-J 3x2,5 mm2?

W jakim celu zostaly zaprojektowane kanaty elektroinstalacyjne bezhalogenkowe?

Kiedy nalezy dostarczy¢ certyfikaty w momencie skladania oferty czy juz na etapie
wykonawstwa?

Zwracam si¢ z prosba o udostepnienie przedmiaréw robot, jakie zostaly zamieszczone w
SIWZ w formacie edytowalnym tj. w formacie *.ath. Pliki jakie zostaly przez Panstwa
umieszczone na stronie ,, WWW?” w formacie *.pdf, nie s plikami edytowalnymi, co zmusza
oferenta do przepisania go do programu kosztorysowego.

We wczesniej przywolanych dokumentach zamawiajacy powoluje si¢ na normy
(ISO11801,EN-PN50173) opisujace wymagania dla elementéw okablowania strukturalnego,
w ktorych elementy Kat.7 maja charakterystyke do 600MHz jednak w pkt 5.1.5 zamawiajacy
specyfikuje kabel S/FTP Kat.7 1000MHz — zgodnie z jaka norma nalezy przyjaé parametry
kabla w zakresie 600 MHz — 100MHz.

Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu Schrack LED Link Line w celu latwiejszej
identyfikacji pofaczefi pomimo, ze w punkcie 5.1.1 jest zawarty wymog adresacji, ktory
jednoznacznie gwarantuje identyfikowanie gniazd abonenckich na panelu krosowym.
Dodatkowy wymég identyfikacji LED pociagnie za sobg zwigkszenie kosztéw projektu. Czy
w zwigzku z tym wystarczy wymog adresacji?

Zamawiajacy wymaga wydajnego modularnego rozwiazania Kat. 6A do transmisji 10GBE
(takie rozwigzanie ma kilku producentéw) jednak stosujac zapisy o identyfikacji LED
ogranicza uczciwa konkurencj¢ dla innych renomowanych systeméw posiadajacych
certyfikaty np. CISCO Compatible. Wymoég identyfikacji LED jest jednoznacznym
wskazaniem producenta i ograniczeniem wyboru tylko dla systemu Schrack przez co
uniemozliwia zaoferowanie swojego produktu innym dostawcom okablowania.

Czy majac na uwadze Prawo Zamo6wien Publicznych oraz wyrok Krajowej Izby Odwotawczej
z dnia 9 kwietnia 2008r.(sygn. Akt: KIO/UZP 270/08) oraz wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 14 grudnia 2009 r.(sygn. Akt: KIO/UZP 1531/09), ktére potwierdzaja, ze
z opisu przedmiotu zaméwienia nie moze wynikaé wybér konkretnego producenta i jedynie
iluzoryczne, pozorne dopuszczenie rozwiazan réwnowaznych, gdyz taki opis przedmiotu
zamoOwienia pozostaje nadal w sprzecznosci z art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP w zwiazku z art. 7
ust. 1 ustawy PZP. Zamawiajacy dopusci innych renomowanych producentéw okablowania
strukturalnego bedacych Cisco Developer Solution i posiadajace certyfikat Cisco Compatible?
Czy w zwiazku z zapisem w Rozdziale 6 SIWZ ,,Opis przedmiotu zaméwienia”, pkt. 1 ppk. 2
Zadanie III — ,,demontaz klimatyzatora z dotychczasowej serwerowi i montaz w serwerowi w
nowej siedzibie” mozna obydwa klimatyzatory wlaczy¢ do jednego wspdlnego obwodu, czy
nalezy wykona¢ dodatkowy obwéd na potrzeby drugiego klimatyzatora?
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Odpowiedzi Zamawiajacego na pytania:
1.2 Zamawiajacy oczekuje. iz Wrykonawca zastosuje materialy 1 rozwigzania zgodne z

G2

dokumentacja przetargowa tzn.: SIWZ, projektem wykonawczym. Specyfikacja techniczng-
wykonawcza i odbioru robot. przedmiarem robot - zalaczniki do SIWZ.

Zamawiajacy w Rozdziale 6 ust. 5 pkt 5. 6 1 7 SIWZ wskazal warunki przedstawiania 1
dostarczenia atestow. certyfikatdow 1 innych dokumentow przewidzianych prawem
budowlanym.

Zamawiajacy informuje. iz nie dysponuje formatem edyvtowalnym przedmiaru robot.

Ujety w projekcie kabel S/FTP kat.7 1000MHz spelnia wymagania stawiane
komponentom kategorii 7, jednak jego charakterystyka uwzglednia odpowiedni
margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do 1000MHz. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo inwestycji i pdzniejsze mozliwosci rozbudowy, pasmo kabla do
1000MHz nalezy traktowaé jako referencyjne. Oferowane rozwigzania powinny
charakteryzowac¢ si¢ parametrami rOwnowaznymi lub lepszymi.

Wybér rozwigzania nalezy traktowaé jako referencyjny. System podwdjnej
identyfikacji zostal wybrany celowo za wzgledu na specyfik¢ uzytkowania sieci przez
uzytkownikow. System adresacji poprzez zastosowanie oznaczen naklejanych czy
umieszczanych w inny sposéb na panelach i gniazdach moze ulec zniszczeniu,
uszkodzeniu, czy zagubieniu itd. Przyjety system identyfikacji LED jest rozwigzaniem
trwalym, zintegrowanym stale z systemem okablowania tak dlugo jak czas zycia
okablowania. Identyfikacja LED jest parametrem uzytkowym pozadanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy podtrzymuje wybdr rozwigzania klasy Ea przygotowanego do obshugi
protokotu 10GBase-T, umozliwiajacego $wietlng identyfikacje polaczen. Wg
Zamawiajacego na rynku polskim mozna znalezé co najmniej 2 rozwigzania
réwnowazne: Leoni Kerpen Connect45 dystrybuowany przez firm¢ Vemco, Harting
preLink L.E.O. dystrybuowany przez firm¢ Harting Polska. Ponadto na rynku
europejskim funkcjonuja inne firmy, chociazby ZVK GmbH, EasylLan GmbH
oferujace rozwigzania rOwnowazne.

W odpowiedzi na pytanie 7 Zamawiajacy wystarczajaco okreslit i wskazal co najmniej
4 rozwigzania roéwnowazne w stosunku do rozwigzania referencyjnego,
przedstawionego w projekcie. W zwiazku z czym zarzut naruszenia Prawa Zaméwien
Publicznych uznaje za bezzasadny.

Tak, na potrzeby drugiego klimatyzatora nalezy przygotowac i wykona¢ wszystkie
niezbgdne instalacje, w tym nowy obwoéd elektryczny w zaprojektowanej rozdzielnicy
RKS. Dodatkowe roboty nalezy takze uja¢ w kosztorysie ofertowym.




